
cie wody w Trzebiesławicach







OŚRODEK BADAŃ

ŚRODOWISKA
I ZAGROŻEŃ NATURALNYCH

Posiada akredytację
AB 418 w zakresie:

Badań  i pomiarów
w środowisku pracy:
• pobierania próbek powietrza,
• oznaczania stężeń substancji

   chemicznych i pyłowych,
• pomiaru hałasu, drgań,

   oświetlenia, pól elektro-
   magnetycznych.
Badań i pomiarów
w środowisku ogólnym:
• pobierania próbek gazów

   odlotowych,
• oznaczania stężeń substancji 

   chemicznych i pyłowych
   w gazach odlotowych,
• pomiaru emisji do powietrza,

   hałasu, pól elektromagne-
   tycznych.
Pobierania próbek:
• wód powierzchniowych,

   podziemnych, przeznaczonych
   do spożycia,
• ścieków,
• osadów ściekowych.

Badań fizyko-chemicznych:
• wód i ścieków,
• wyciągów wodnych,
• osadów i odpadów,
• gleb/gruntów,
• produktów naftowych,
• substancji chemicznych.

Badań mikrobiologicznych:
• wód,
• osadów ściekowych.

Badań spalin pojazdów 
górniczych.

DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. POWSTAŃCÓW 13

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 12618/ZL/21

wykonanych zgodnie ze zleceniem nr 130/07/21; z dnia
19.07.2021

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej próbce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 7.
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CBiDGP Sp. z o.o.

Sprawozdanie z badań
Nr 12618/ZL/21

 
z dnia 26.07.2021 Stron: 7

Załącznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta: DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, POWSTAŃCÓW 13

Miejsce pobierania próbki: Ujęcie wody w Trzebiesławicach, Studnia
głębinowa TR-3, kurek czerpalny w komorze
pierwszy za pompą

Próbkę pobrał: Próbkobiorca
Dąbrowskich Wodociągów
Sp. z o.o.: (IW, Jerzy
Kucaba) wg PN-ISO
5667-5:2017-10 [A*/Z],
*AB 709

Data dostarczenia próbki: 19.07.2021 Próbkę dostarczył: Pracownik CBiDGP

Stan próbki bez zastrzeżeń

Numer próbki 10786/01/S/21

Data/godzina pobierania próbki 2021-07-19

Miejsce pobierania próbki / opis 
Ujęcie wody w Trzebiesławicach, Studnia głębinowa

TR-3, kurek czerpalny w komorze pierwszy za pompą /

woda do spożycia

Oznaczenie zleceniodawcy 1789/2021

Rodzaj próbki WODA

S.j.* Parametr
Metoda badawcza/

Metoda oznaczenia
Jednostka

Zakres

wykonania

oznaczenia

Wyniki badań / Niepewność

A/Z Bromiany
PN-EN ISO 15061:2003

IC
[µg//l BrO3] 1.0 - 20 <1.0

A/Z Cyjanki (Cyjanki ogólne)
PN-80/C-04603/01

Spektrofotometryczna
[µg/l CN] 5 - 20000 <5

E/Z 2,4'-DDD (o,p'-DDD)
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010 - 1.00 <0.010

E/Z 2,4'-DDE (o,p'-DDE)
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010 - 1.00 <0.010

E/Z 2,4'-DDT (o,p'-DDT)
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010 - 1.00 <0.010

E/Z 4,4'-DDD (p,p'-DDD)
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010 - 1.00 <0.010

E/Z 4,4'-DDE (p,p'-DDE)
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010 - 1.00 <0.010

E/Z 4,4'-DDT (p,p'-DDT)
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010 - 1.00 <0.010

E/Z Aldehyd endryny
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-100 <0.010

E/Z Aldryna
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-1.00 <0.010

E/Z
alfa-Heksachlorocykloheksa

n

PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010 - 100 <0.010

E/Z
beta-Heksachlorocykloheks

an

PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010 - 100 <0.010

E/Z
delta-Heksachlorocykloheks

an

PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-100 <0.010

E/Z Dieldryna
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-1.00 <0.010
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CBiDGP Sp. z o.o.

Sprawozdanie z badań
Nr 12618/ZL/21

 
z dnia 26.07.2021 Stron: 7

Załącznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta: DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, POWSTAŃCÓW 13

Miejsce pobierania próbki: Ujęcie wody w Trzebiesławicach, Studnia
głębinowa TR-3, kurek czerpalny w komorze
pierwszy za pompą

Próbkę pobrał: Próbkobiorca
Dąbrowskich Wodociągów
Sp. z o.o.: (IW, Jerzy
Kucaba) wg PN-ISO
5667-5:2017-10 [A*/Z],
*AB 709

Data dostarczenia próbki: 19.07.2021 Próbkę dostarczył: Pracownik CBiDGP

Stan próbki bez zastrzeżeń

Numer próbki 10786/01/S/21

Data/godzina pobierania próbki 2021-07-19

Miejsce pobierania próbki / opis 
Ujęcie wody w Trzebiesławicach, Studnia głębinowa

TR-3, kurek czerpalny w komorze pierwszy za pompą /

woda do spożycia

Oznaczenie zleceniodawcy 1789/2021

Rodzaj próbki WODA

S.j.* Parametr
Metoda badawcza/

Metoda oznaczenia
Jednostka

Zakres

wykonania

oznaczenia

Wyniki badań / Niepewność

E/Z Endosulfan I
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-100 <0.010

E/Z Endosulfan II
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-100 <0.010

E/Z Endryna
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-1.00 <0.010

E/Z
Epoksyd heptachloru

(Izomer A)

PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-1.00 <0.010

E/Z
Epoksyd heptachloru

(Izomer B)

PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-1.00 <0.010

E/Z
Gamma-Heksachlorocykloh

eksan (lindan)

PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010 - 100 <0.010

E/Z Heksachlorobenzen
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-100 <0.010

E/Z Heptachlor
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-1.00 <0.010

E/Z Izodryna
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-1.00 <0.010

E/Z Metoksychlor
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-100 <0.010

E/Z Pentachlorobenzen
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-100 <0.010

E/Z Siarczan endosulfanu
PN-EN ISO 6468:2002

GC-ECD
[µg/l] 0.010-100 <0.010

A/Z Benzo(a)piren
PN-EN ISO 17993:2005

HPLC-FLD
[µg/l] 0.0020 - 100 <0.0020

A/Z

Suma wielopierścieniowych

węglowodorów

aromatycznych

PN-EN ISO 17993:2005

HPLC-FLD
[µg/l] > 0.0020 <0.0020
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CBiDGP Sp. z o.o.

Sprawozdanie z badań
Nr 12618/ZL/21

 
z dnia 26.07.2021 Stron: 7

Załącznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta: DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, POWSTAŃCÓW 13

Miejsce pobierania próbki: Ujęcie wody w Trzebiesławicach, Studnia
głębinowa TR-3, kurek czerpalny w komorze
pierwszy za pompą

Próbkę pobrał: Próbkobiorca
Dąbrowskich Wodociągów
Sp. z o.o.: (IW, Jerzy
Kucaba) wg PN-ISO
5667-5:2017-10 [A*/Z],
*AB 709

Data dostarczenia próbki: 19.07.2021 Próbkę dostarczył: Pracownik CBiDGP

Stan próbki bez zastrzeżeń

Numer próbki 10786/01/S/21

Data/godzina pobierania próbki 2021-07-19

Miejsce pobierania próbki / opis 
Ujęcie wody w Trzebiesławicach, Studnia głębinowa

TR-3, kurek czerpalny w komorze pierwszy za pompą /

woda do spożycia

Oznaczenie zleceniodawcy 1789/2021

Rodzaj próbki WODA

S.j.* Parametr
Metoda badawcza/

Metoda oznaczenia
Jednostka

Zakres

wykonania

oznaczenia

Wyniki badań / Niepewność

A/Z Benzen
PN-ISO 11423-1:2002

HS-GC-FID
[µg/l] 0.25 - 5000 <0.25

A/Z Epichlorohydryna
PN-EN ISO 15680:2008

PT-GC-MS
[µg/l] 0.030-1.20 <0.030

E/Z 1,2-dichloroetan
PN-EN ISO 10301:2002

HS-GC-ECD
[µg/l] 0.50-7000 <0.50

E/Z Bromodichlorometan
PN-EN ISO 10301:2002

HS-GC-ECD
[mg/l] 0.001-0.25 <0.001

A/Z Chlorek winylu
PN-EN ISO 15680:2008

PT-GC-MS
[µg/l] 0.15-25.0 <0.15

E/Z Chloroform (Trichlorometan)
PN-EN ISO 10301:2002

HS-GC-ECD
[mg/l] 0.00070-5.0 <0.00070

E/Z
Suma trichloroetenu i

tetrachloroetenu

PN-EN ISO 10301:2002

HS-GC-ECD
[µg/l] >0.30 <0.30

A/Z
Trihalometany - ogółem

(suma THM)

PN-EN ISO 10301:2002

HS-GC-ECD
[µg/l] > 1.0 <1.0

A/Z Akrylamid (Akryloamid)

PB-126/08.2019 wyd. III z dnia

01.08.2019r.

HPLC-UV-VIS

[µg/l] 0.010-2.00 <0.010

E/Z Suma pestycydów

PN-EN 12918:2004; PN-EN ISO

6468:2002

 z obliczeń

[µg/l] >0.010 <0.010

E/Z Azinfos etylowy
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Azinfos metylowy
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z
Bromofos metylowy

(bromofos)

PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Chlorfenwinfos
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025
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CBiDGP Sp. z o.o.

Sprawozdanie z badań
Nr 12618/ZL/21

 
z dnia 26.07.2021 Stron: 7

Załącznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta: DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, POWSTAŃCÓW 13

Miejsce pobierania próbki: Ujęcie wody w Trzebiesławicach, Studnia
głębinowa TR-3, kurek czerpalny w komorze
pierwszy za pompą

Próbkę pobrał: Próbkobiorca
Dąbrowskich Wodociągów
Sp. z o.o.: (IW, Jerzy
Kucaba) wg PN-ISO
5667-5:2017-10 [A*/Z],
*AB 709

Data dostarczenia próbki: 19.07.2021 Próbkę dostarczył: Pracownik CBiDGP

Stan próbki bez zastrzeżeń

Numer próbki 10786/01/S/21

Data/godzina pobierania próbki 2021-07-19

Miejsce pobierania próbki / opis 
Ujęcie wody w Trzebiesławicach, Studnia głębinowa

TR-3, kurek czerpalny w komorze pierwszy za pompą /

woda do spożycia

Oznaczenie zleceniodawcy 1789/2021

Rodzaj próbki WODA

S.j.* Parametr
Metoda badawcza/

Metoda oznaczenia
Jednostka

Zakres

wykonania

oznaczenia

Wyniki badań / Niepewność

E/Z Chlorpiryfos etylowy
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Chlorpiryfos metylowy
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Diazynon
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Dichlorfos
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Dimetoat
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Fenitrotion
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Fention
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Malation
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Paration etylowy
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Paration metylowy
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Propetamfos
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

E/Z Triazofos
PN-EN 12918:2004

GC-MS
[µg/l] 0.025 - 1.00 <0.025

A/Z Antymon

PB-061/08.2019 wyd. IV z dnia

01.08.2019r.

HG-AAS

[µg/l] 1.0-5000 <1.0

A/Z Arsen
PN-EN ISO 11969:1999

HG-AAS
[µg/l] 1-5000 <1
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CBiDGP Sp. z o.o.

Sprawozdanie z badań
Nr 12618/ZL/21

 
z dnia 26.07.2021 Stron: 7

Załącznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r.

Nazwa klienta: DĄBROWSKIE WODOCIĄGI SP. Z O.O. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, POWSTAŃCÓW 13

Miejsce pobierania próbki: Ujęcie wody w Trzebiesławicach, Studnia
głębinowa TR-3, kurek czerpalny w komorze
pierwszy za pompą

Próbkę pobrał: Próbkobiorca
Dąbrowskich Wodociągów
Sp. z o.o.: (IW, Jerzy
Kucaba) wg PN-ISO
5667-5:2017-10 [A*/Z],
*AB 709

Data dostarczenia próbki: 19.07.2021 Próbkę dostarczył: Pracownik CBiDGP

Stan próbki bez zastrzeżeń

Numer próbki 10786/01/S/21

Data/godzina pobierania próbki 2021-07-19

Miejsce pobierania próbki / opis 
Ujęcie wody w Trzebiesławicach, Studnia głębinowa

TR-3, kurek czerpalny w komorze pierwszy za pompą /

woda do spożycia

Oznaczenie zleceniodawcy 1789/2021

Rodzaj próbki WODA

S.j.* Parametr
Metoda badawcza/

Metoda oznaczenia
Jednostka

Zakres

wykonania

oznaczenia

Wyniki badań / Niepewność

A/Z Bor
PN-EN ISO 11885:2009

ICP-OES
[mg/l] 0.050-50.0 <0.050

A/Z Chrom
PN-EN ISO 11885:2009

ICP-OES
[µg/l] 5.00-500000 <5.00

A/Z Glin (aluminium)
PN-EN ISO 11885:2009

ICP-OES
[µg/l] 50-50000 <50

A/Z Kadm
PN-EN ISO 11885:2009

ICP-OES
[µg/l] 0.20-10.0 <0.20

A/Z Miedź
PN-EN ISO 11885:2009

ICP-OES
[mg/l] 0.0050-100 <0.0050

A/Z Nikiel
PN-EN ISO 11885:2009

ICP-OES
[µg/l] 5-100000 <5

A/Z Ołów
PN-EN ISO 11885:2009

ICP-OES
[µg/l] 2.0-50.0 <2.0

A/Z Selen
PN-ISO 9965:2001

HG-AAS
[µg/l] 5-200 <5

A/Z Sód
PN-EN ISO 11885:2009

ICP-OES
[mg/l] 1.0-100000 7.12

±1.28

A Potas
PN-EN ISO 11885:2009

ICP-OES
[mg/l] 1.00-10000 1.00

±0.18

A/Z Rtęć

PB-076/08.2019 wyd. VII z dnia

01.08.2019r.

Absorpcyjna spektrometria

atomowa z techniką amalgamacji

[µg/l] 0.10-10 <0.10

A/Z Ogólny węgiel organiczny

PN-EN 1484:1999

Wysokotemperaturowe spalanie

z detekcją IR

[mg/l C] 1.0-1000 1.16
±0.17

A/Z Chloraminy
PN-EN ISO 7393-2:2018-04

Spektrofotometryczna
[mg/l] 0.03-5.0 <0.03
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CBiDGP Sp. z o.o.

Sprawozdanie z badań
Nr 12618/ZL/21

 
z dnia 26.07.2021 Stron: 7

Załącznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r.

Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294,  w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi oznacza sumę stężeń wyszczególnionych związków: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,

benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren.

Suma THM  wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294,  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oznacza

sumę stężeń wyszczególnionych związków: trichlorometan (chloroform), dichlorobromometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).

Suma pestycydów wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294,  w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

obejmuje:

- pestycydy chlorowcoorganiczne: aldryna, dieldryna. endryna, izodryna, dichlorodifenylotrichloroetany: 4.4'-DDE (p,p'-DDE); 4.4’-DDT (p,p'-DDT);

4.4'-DDD (p,p'-DDD), 2.4'-DDE (o,p'-DDE); 2.4’-DDT (o,p'-DDT); 2.4'-DDD (o,p'-DDD), heksachlorocykloheksany: α-HCH; β-HCH; γ-HCH (lindan);

δ-HCH, heksachlorobenzen, heptachlor, epoksyd heptachloru: izomer A; izomer B, endosulfan I, endosulfan II, siarczan endosulfanu, metoksychlor,

aldehyd endryny, pentachlorobenzen

- pestycydy fosforoorganiczne: azinfos etylowy, azinfos metylowy, chlorfenwinfos, diazinon, dichlorfos, fenitrotion, malation, fention, paration metylowy,

paration etylowy, chlorpiryfos etylowy, chlorpiryfos metylowy, bromofos metylowy (bromofos), dimetoat, propetamfos, triazofos.

Dokumenty wycofane bez zastąpienia: PN-80/C-04603/01; PN-EN ISO 11969:1999

Data rozpoczęcia badań: 19.07.2021

Data zakończenia badań: 24.07.2021

* S.j. - symbol jakości metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, E - metoda akredytowana z zakresu
elastycznego. Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego udostępniona jest na stronie internetowej CBiDGP, 
Z – Parametry i metody objęte są zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiDGP nr 17/NS/HK.432-43d/2021 z dnia 02.06.2021r..

*KONIEC SPRAWOZDANIA*

Niepewność: niepewność rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i współczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewność nie zawiera niepewności związanej z
pobieraniem próbki.

Laboratorium oświadcza, że wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej(ych) próbki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być
powielane inaczej niż w całości.
Daty wykonania poszczególnych badań są identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

Według deklaracji Klienta wyniki będą wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczące miejsca pobrania i opisu próbki, daty pobrania próbki, identyfikacji (lub oznaczenia) klienta próbki, rodzaju próbki

zostały uzyskane od klienta.


