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X ~— Dabrowskie Wodociagi Sp. z 0.0. R —
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—
AB 709

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1653/2021

Badany obiekt "

Woda do spozycia

Lokalizacja Ujecie wody w Ujejscu
Zleceniodawca Dabrowskie Wodociagi Sp. z 0.0. - Dziat Wodociagéw
Pobranie probki Probke pobrat probkobiorca dziatu IW Dabrowskich Wodociagdéw wg: PN-ISO
5667-5:2017-10 [A, Z]?, PN-EN ISO 19458:2007 [A, Z]? zgodnie z protokotem pobrania
probki
Nr protokotu pobierania probki | 4/2021-08-02
Data pobrania probki 2021-08-02 Nr zlecenia Harmonogram wewngtrznej
kontroli jako$ci wody na rok
2021
Data przyjecia probki 2021-08-02 Data wykonania badania 2021-08-05

Data sporzadzenia sprawozdania | 2021-08-12

Stan dostarczonej probki

Bez zastrzezen

Nr probki Miejsce pobrania prébki ? Informacje dodatkowe
1915/2021 Studnia glebinowa U3, kurek czerpalny w komorze pierwszy :Sf?fmacis d's Zznéczggiozgangg?/sgﬁags 5/
. 500 "R o ' ata i godz. badania: 03.08. godz.08:
za pompa, N: 50°24.514', E: 019°16.293 03.08.202190dz.08:15
Czas przechowywania probki: <24 h/ <72 h
Temperatura badania: 22,9°C/ 22,9°C
Woda odniesienia: Kropla Beskidu
Chlor nieobecny w prébce
Do niniejszego sprawozdania dotgczono
sprawozdanie od dostawcy ustug badan
(Nr AB 418) Nr 13800/ZL/21
Badania fizykochemiczne
. Zastosowana Status Jednostka Wynik Wartos¢
Lp- Nazwa oznaczenia metoda badawcza®)| metody 2 miary ym parametryczna
1)
1 |Liczba progowa zapachu TON PN-EN 1622:2006 AZ - <1 bnz
(Zapach) Metoda uproszczona, (akceptowalny)
parzysta, wyboru
niewymuszonego.
2 |Liczba progowa smaku TFN PN-EN 1622:2006 AZ - <1 bnz
(Smak) Metoda uproszczona, (akceptowalny)
parzysta, wyboru
niewymuszonego.
3 |Barwa PN-EN ISO AZ mg/dm? Pt <59 bnz®
7887:2012+Ap1:2015-
06 Metoda D
4 |Metnosé PN-EN ISO AZ NTU 0,73 £0,19% bnz(INTU)"
7027-1:2016-09
(Pomiar "in situ")
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DABROWSKIE WODOCIAGI Sp. z o.0.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1653/2021

LABORATORIUM
Badania fizykochemiczne
. Zastosowana Status Jednostka Wynik Wartos¢
Lp- Nazwa oznaczenia metoda badawcza®| metody 2 miary ym parametryczna
1)
5 |pH PN-EN ISO AZ - 7,5 £0,2% (6,5-9.5)
10523:2012 [T=24,9°C]
6 |Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa |PN-EN 27888:1999 AZ pS/cm 672 £ 549 2500
w 25°C Automatyczna
kompensacja
temperatury
7 |Twardos¢ ogolna PN-ISO 6059:1999 AZ mg/dm® CaCO, 346 £ 459 (60 - 500)
8 |Wapn PN-ISO 6058:1999 AZ mg/dm? 82+ 10% -
9 [Magnez PN-C-04554-4:1999 AZ mg/dm? 3449 (7 -125)
zal. A
10 [Chlorki PN-ISO 9297:1994 AZ mg/dm? 2134 250
11 [Fluorki Procedura PB 1 AZ mg/dm? <0,1% 1,5
wyd.06 z 20.09.2019
na podst.testu
kuwetowego HACH
LCK 323
12 |Jon amonowy PN-ISO 7150-1:2002 AZ mg/dm? <0,05 % 0,5
13 |Azotany PN-82/C-04576-08 AZ mg/dm? 27,4+ 4,49 50
Norma wycofana bez
zastapienia
14 |Azotyny PN-EN 26777:1999 AZ mg/dm3 <0,033 0,5
15 |Siarczany Procedura PB 2 AZ mg/dm? 67+ 139 250
wyd.05 z20.09.2019
na podst.testu
kuwetowego HACH
LCK 1531353
16 |Mangan og6lny PN-92/C-04590/02 AZ mg/dm3 <0,040 ¥ 0,05
Norma wycofana bez
zastapienia
17 |Zelazo ogélne PN-ISO AZ mg/dm® 0,012 + 0,002% 0,2
6332:2001+Ap1:2016-
06
18 |Chlor wolny PN-EN ISO AZ mg/dm? <0,05® 0,3
7393-2:2018-04
(Pomiar "in situ")
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DABROWSKIE WODOCIAGI Sp. z o.0. ,
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1653/2021

LABORATORIUM
Badania mikrobiologiczne
. Zastosowana Status . Warto$é
Lp. Nazwa oznaczenia 3) 2 Wynik
metoda badawcza® |metody parametryczna
1)

1 | Bakterie grupy coli PN-EN ISO AZ 0 NPL/100 ml 0%
9308-2:2014-06

2 | Bakterie Escherichia coli PN-EN ISO AZ 0 NPL/100 ml 0
9308-2:2014-06

3 | Enterokoki kalowe PN-EN ISO AZ 0 jtk/100 ml 0
7899-2:2004

4 |Ogolna liczba mikroorganizméw w  [PN-EN ISO 6222:2004 A,Z 10 jtk/1 ml [5;19]9 bez niepr.zmian®

22°C

) dane dostarczone przez Zleceniodawce.
" Zgodnie z Rozp. Min. Zdr. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294).
2 Metoda: A — akredytowana, N — nieakredytowana, Z - zatwierdzona przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dabrowie Gorniczej- Nr decyzji NS/HK.4544.2.5/2021.KB z dnia 18.06.2021 r. oraz NS/HK.4544.2.2/2021.KB z dnia 19.02.2021 r.
¥ Informacja nt. warunkéw wykonywania badan — do wgladu w Laboratorium.
4 Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufnosci ok. 95%. Uwzglednia
niepewnos¢ zwiazang z pobieraniem préobek.
% Warto$¢ ponizej granicy oznaczalnosci.
5 Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian. Pozadana warto$¢ w kranie konsumenta do 15 mg/dm® Pt.
" Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU.
8 Dopuszcza si¢ pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé
badanie parametru E.coli i enterokoki.
9) Zaleca si¢ aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej
- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

AUTORYZOWAL ZATWIERDZIL
Kierownik Techniczny Kierownik Laboratorium
Dokument podpisany
przez Ilona Wilczek; Dokument
Dabrowskie Wodociagi podpisany przez
Sp. z 0.0. Katarzyna Skorek;
Data: 2021.08.12 Dabrowskie
11:19:13 CEST Wodociagi Sp. z
0.0.

Data: 2021.08.12
12:28:17 CEST

Rozdzielnik: 1 egz. Zleceniodawca, 1 egz. Laboratorium

Os$wiadcza sig, ze:

1. Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanej probki.

2. Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. W przypadku probek nie pobranych przez probkobiorcg Dabrowskich Wodociagdéw, wyniki badan odnosza si¢ do otrzymanej probki od Zleceniodawcy.
4. Zleceniodawca ma prawo do zlozenia skargi. Jezeli skarga dotyczy wyniku badan, wowczas jest ona rozpatrywana wyltacznie na podstawie zapisow,
ktore dokumentuja przebieg badan. Wynika to z braku mozliwo$ci powtdrzenia badan ze wzgledu na nietrwato$¢ probki.

KONIEC
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POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI
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OSRODEK BADAN
SRODOWISKA
| ZAGROZEN NATURALNYCH

Posiada akredytacje
AB 418 w zakresie:

Badan i pomiarow
w srodowisku pracy:

* pobierania prébek powietrza,

* 0znaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych,

* pomiaru hatasu, drgan,
oswietlenia, pol elektro-
magnetycznych.

Badan i pomiaréw

w srodowisku ogélnym:

* pobierania probek gazéw
odlotowych,

* 0znaczania stezen substancji
chemicznych i pytowych
w gazach odlotowych,

* pomiaru emisji do powietrza,
hatasu, pol elektromagne-
tycznych.

Pobierania prébek:

* wod powierzchniowych,
podziemnych, przeznaczonych
do spozycia,

* $ciekow,

» osadow Sciekowych.

Badan fizyko-chemicznych:

* wod i Sciekow,

* wyciggdéw wodnych,

* osadéw i odpadow,

* gleb/gruntow,

* produktéw naftowych,

« substancji chemicznych.

Badan mikrobiologicznych:

* wod,

» osadow Sciekowych.

Badan spalin pojazdow

gorniczych.

CENTRUM BADAN | DOZORU GORNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.0.

43-143 LEDZINY, ul. LEDZINSKA 8, NIP PL6460008992
tel. 032-324-22-00, fax 32-216-66-66, http://www.cbidgp.pl e-mail: cbidgp@cbidgp.pl
SR w Katowicach, Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000067459, Kapitat Zaktadowy 3.700.000,00 zt

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 13800/ZL/21

wykonanych zgodnie ze zleceniem nr 139/08/21; z dnia
02.08.2021
Nr zlecenia wg CBiDGP: 4/21/03795

DABROWSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. W DABROWIE

GORNICZEJ ] o
41-300 DABROWA GORNICZA, ul. POWSTANCOW 13

Zgodnie ze zleceniem i przeprowadzonymi uzgodnieniami
wykonano badania w jednej probce.

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 7.

Sprawozdanie sporzadzit: )
Beata Rusek Inspektor ds. Badanh Srodowis ka i Zagrozen Naturalnych

Sprawozdanie autoryzowat:

Zatwierdzit: ]
mgr Natalia Urbanczyk z-ca Dyrektora O$rodka Badan Srodowiska i

Zagrozen Naturalnych

Ledziny, dn. 11.08.2021
Strona 1/7

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019 r.




CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan Strona: 2
Nr 13800/ZL/21
z dnia 11.08.2021 Stron: 7

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania prébki:

Data dostarczenia prébki:

DABROWSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. W DABROWIE GORNICZEJ
41-300 DABROWA GORNICZA, POWSTANCOW 13

Ujecie wody w Ujejscu, Studnia gtebinowa U3, Probke pobrat:

kurek czerpalny w komorze pierwszy za

pompa, N: 50°24.514', E: 019°16.293"'

02.08.2021

Prébke dostarczyt:

Prébkobiorca
Dabrowskich Wodociggéw
Sp. z o.0.: (IW, Kucaba
Jerzy) wg PN-ISO
5667-5:2017-10 [A*/Z],
*AB 709

Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11512/01/S/21
Data/godzina pobierania probki 2021-08-02
Ujecie wody w Ujejscu, Studnia gtebinowa U3, kurek
Miejsce pobierania prébki / opis | czerpalny w komorze pierwszy za pompa, N: 50°24.514',
E: 019°16.293' / woda do spozycia
Oznaczenie zleceniodawcy 1915/2021
Rodzaj prébki WODA
Zakres
S.j.* Parametr Metoda badawczaj Jednostka wykonania Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia )
oznaczenia
AZ Bromiany PI-ENISO 15061:2003 [ug//l BrO3] 1.0-20 <1.0
I e PN-80/C-04603/01
A/Z | Cyjanki (Cyjanki ogélne) Spektrofotometryczna [pg/l CN] 5-20000 <5
, , PN-EN ISO 6468:2002
E/iZ 2,4'-DDD (0,p'-DDD) GO.ECD [ug/ 0.010-1.00 <0.010
. , PN-EN ISO 6468:2002
E/iZ 2,4'-DDE (o,p-DDE) SCECD [ug/l] 0.010 - 1.00 <0.010
, , PN-EN ISO 6468:2002
E/Z 2,4'-DDT (0,p"-DDT) GO-ECD [ug/ 0.010 - 1.00 <0.010
. , PN-EN ISO 6468:2002
E/Z 4,4'-DDD (p,p'-DDD) GO-ECD [ug/ 0.010-1.00 <0.010
. 8 PN-EN ISO 6468:2002
E/Z 4,4'-DDE (p,p'-DDE) GC-ECD [pg/] 0.010-1.00 <0.010
, , PN-EN ISO 6468:2002
E/Z | 44-DDT (p,p-DDT) GC.ECD [ug/ 0.010 - 1.00 <0.010
PN-EN ISO 6468:2002
E/Zz Aldehyd endryny GC-ECD [pg/l] 0.010-100 <0.010
PN-EN ISO 6468:2002
E/Z Aldryna GC-ECD [ug/1] 0.010-1.00 <0.010
alfa-Heksachlorocykloheksa PN-EN ISO 6468:2002
E/iZ N GO.ECD [ug/ 0.010 - 100 <0.010
beta-Heksachlorocykloheks PN-EN ISO 6468:2002
E/Z an GC-ECD [pg/] 0.010 - 100 <0.010
delta-Heksachlorocykloheks PN-EN ISO 6468:2002
E/iZ an GO-ECD [ug/ 0.010-100 <0.010
E/iZ Dieldryna PN-EN ISO 6468:2002 [ug/] 0.010-1.00 <0.010

GC-ECD




CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan Strona: 3
Nr 13800/ZL/21
z dnia 11.08.2021 Stron: 7

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania prébki:

Data dostarczenia prébki:

DABROWSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. W DABROWIE GORNICZEJ
41-300 DABROWA GORNICZA, POWSTANCOW 13

Ujecie wody w Ujejscu, Studnia gtebinowa U3, Probke pobrat:

kurek czerpalny w komorze pierwszy za

pompa, N: 50°24.514', E: 019°16.293"'

02.08.2021

Prébke dostarczyt:

Prébkobiorca
Dabrowskich Wodociggéw
Sp. z o.0.: (IW, Kucaba
Jerzy) wg PN-ISO
5667-5:2017-10 [A*/Z],
*AB 709

Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11512/01/S/21
Data/godzina pobierania probki 2021-08-02
Ujecie wody w Ujejscu, Studnia gtebinowa U3, kurek
Miejsce pobierania prébki / opis | czerpalny w komorze pierwszy za pompa, N: 50°24.514',
E: 019°16.293' / woda do spozycia
Oznaczenie zleceniodawcy 1915/2021
Rodzaj prébki WODA
S.j.* Parametr “'\A/I:ttgg: gj:;g;iiai; Jednostka wilfokr::iig Wyniki badan / Niepewnos$¢
oznaczenia
E/Z Endosulfan | PN_ENCI_:‘SCC_)E%SS:ZOM [pg/] 0.010-100 <0.010
E/Z Endosulfan Il PN'EN(IB%(_)E%‘S&ZOOZ [ug/ 0.010-100 <0.010
E/Z Endryna PN_ENéSCC_)EGC‘lSSQOOZ [ug/M 0.010-1.00 <0.010
E/z Epok?écjjr:z?ti?hloru PN-EN(IBSC(_)EGSSB:ZOOZ [bg/] 0.010-1.00 <0.010
E/z Epokflyzcé:]ee;:tg():hloru PN-ENé%C_)E%lSS:2002 Mg/ 0.010-1.00 <0.010
E/Z Gamm:—kl;lzlr:s(ﬁﬁz:;c))cykloh PN—ENCIBSC(?E(iéDﬁ&ZOOZ [ug/] 0.010 - 100 <0.010
E/iz Heksachlorobenzen PN-EN(IBSC(_)EGSDGBQOOZ [ug/] 0.010-100 <0.010
E/Z Heptachlor PN-ENé%C_)E%lSB:ZOOZ [ug/M 0.010-1.00 <0.010
E/Zz Izodryna PN_ENCI_:‘SCC_)E%SS:ZOM [pg/l] 0.010-1.00 <0.010
E/Z Metoksychlor PN-EN ('B%?E%‘S&ZOOZ [ug/1] 0.010-100 <0.010
E/Z Pentachlorobenzen PN_ENéSCC_)EGC‘lSSQOOZ [ug/M 0.010-100 <0.010
E/Z Siarczan endosulfanu PN'EN(IBSC(_)E%SB:ZOOZ [ug/] 0.010-100 <0.010
AZ Benzo(a)piren PN-ENJEI?CT'Z??)&ZOOS [ug/] 0.0020 - 100 <0.0020
AZ suma Xéﬂmrjﬁmwm PN-EN ISO 17993:2005 [ug/l > 0.0020 <0.0020

aromatycznych

HPLC-FLD




CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan Strona: 4
Nr 13800/ZL/21
z dnia 11.08.2021 Stron: 7

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania prébki:

Data dostarczenia prébki:

DABROWSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. W DABROWIE GORNICZEJ
41-300 DABROWA GORNICZA, POWSTANCOW 13

Ujecie wody w Ujejscu, Studnia gtebinowa U3, Probke pobrat:

kurek czerpalny w komorze pierwszy za

pompa, N: 50°24.514', E: 019°16.293"'

02.08.2021

Prébke dostarczyt:

Prébkobiorca
Dabrowskich Wodociggéw
Sp. z o.0.: (IW, Kucaba
Jerzy) wg PN-ISO
5667-5:2017-10 [A*/Z],
*AB 709

Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11512/01/S/21
Data/godzina pobierania probki 2021-08-02
Ujecie wody w Ujejscu, Studnia gtebinowa U3, kurek
Miejsce pobierania prébki / opis | czerpalny w komorze pierwszy za pompa, N: 50°24.514',
E: 019°16.293' / woda do spozycia
Oznaczenie zleceniodawcy 1915/2021
Rodzaj prébki WODA
Zakres
S.j.* Parametr Metoda badawczaj Jednostka wykonania Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia )
oznaczenia
PN-ISO 11423-1:2002
AZ Benzen HS-GO-FID lug/] 0.25 - 5000 <0.25
. PN-EN ISO 15680:2008
ANZ Epichlorohydryna PT-GC.MS [ug/] 0.030-1.20 <0.030
. PN-EN ISO 10301:2002
E/Z 1,2-dichloroetan HS-GC-ECD [ug/M 0.50-7000 <0.50
. PN-EN ISO 10301:2002
E/Z Bromodichlorometan HS-GC-ECD [mg/] 0.001-0.25 <0.001
. PN-EN ISO 15680:2008
AZ Chlorek winylu PT.GOMS [ug/ 0.15-25.0 <0.15
. PN-EN ISO 10301:2002
E/Z |Chloroform (Trichlorometan) HS-GC-ECD [mg/l] 0.00070-5.0 <0.00070
Suma trichloroetenu i PN-EN ISO 10301:2002
Bz tetrachloroetenu HS-GC-ECD [ug/l >0.30 <0.30
Trihalometany - ogétem PN-EN ISO 10301:2002
Az (suma THM) HS-GC-ECD [bg/ > 1.0 <1.0
PB-126/08.2019 wyd. Il z dnia
AZ | Akrylamid (Akryloamid) 01.08.2019r. [ug/ 0.010-2.00 <0.010
HPLC-UV-VIS
PN-EN 12918:2004; PN-EN ISO
E/Zz Suma pestycydow 6468:2002 [pg/l] >0.010 <0.010
z obliczen
E/Z Azinfos etylowy PN-EN 12918:2004 [ug/l] 0.025-1.00 <0.025
GC-MS
E/Z Azinfos metylowy PN-EN 12918:2004 [ug/] 0.025-1.00 <0.025
GC-MS
Bromofos metylowy PN-EN 12918:2004
E/Z (bromofos) GOMS [ug/l 0.025 - 1.00 <0.025
E/Z Chlorfenwinfos PN-EN 12918:2004 [ug/] 0.025 - 1.00 <0.025

GC-MS




CBIiDGP Sp. zo.0.

Sprawozdanie z badan Strona: 5
Nr 13800/ZL/21
z dnia 11.08.2021 Stron: 7

Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania prébki:

DABROWSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. W DABROWIE GORNICZEJ
41-300 DABROWA GORNICZA, POWSTANCOW 13

Ujecie wody w Ujejscu, Studnia gtebinowa U3, Probke pobrat:

kurek czerpalny w komorze pierwszy za

pompa, N: 50°24.514', E: 019°16.293"'

Prébkobiorca
Dabrowskich Wodociggéw
Sp. z o.0.: (IW, Kucaba
Jerzy) wg PN-ISO
5667-5:2017-10 [A*/Z],
*AB 709

Data dostarczenia probki: 02.08.2021 Probke dostarczyl:  Pracownik CBiDGP
Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11512/01/S/21
Data/godzina pobierania probki 2021-08-02
Ujecie wody w Ujejscu, Studnia gtebinowa U3, kurek
Miejsce pobierania prébki / opis | czerpalny w komorze pierwszy za pompa, N: 50°24.514',
E: 019°16.293' / woda do spozycia
Oznaczenie zleceniodawcy 1915/2021
Rodzaj prébki WODA
Zakres
S.j.* Parametr Metoda badawczaj Jednostka wykonania Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia )
oznaczenia
E/Zz Chlorpiryfos etylowy PN_E%EZ_:/S:ZOM [pg/l] 0.025-1.00 <0.025
E/Z Chlorpiryfos metylowy PN-EN 12918:2004 [ug/] 0.025-1.00 <0.025
GC-MS
’ PN-EN 12918:2004
E/Z Diazynon GO-MS [ug/M 0.025 - 1.00 <0.025
. PN-EN 12918:2004
E/Z Dichlorfos GO-MS [ug/] 0.025 - 1.00 <0.025
. PN-EN 12918:2004
E/Z Dimetoat GOMS [ug/ 0.025 - 1.00 <0.025
. PN-EN 12918:2004
E/Z Fenitrotion GC-MS [ug/l] 0.025-1.00 <0.025
. PN-EN 12918:2004
E/iz Fention GC-MS [ug/] 0.025 - 1.00 <0.025
. PN-EN 12918:2004
E/Z Malation GOMS [ug/ 0.025 - 1.00 <0.025
E/Z Paration etylowy PN_E%EZ_:/S:ZOM [pg/l] 0.025-1.00 <0.025
E/Z Paration metylowy PN-EN 12918:2004 [ug/] 0.025-1.00 <0.025
GC-MS
PN-EN 12918:2004
E/Z Propetamfos GO-MS [ug/M 0.025 - 1.00 <0.025
. PN-EN 12918:2004
E/Z Triazofos GO-MS [ug/] 0.025 - 1.00 <0.025
PB-061/08.2019 wyd. IV z dnia
AZ Antymon 01.08.2019r. [ug/l 1.0-5000 <1.0
HG-AAS
Az Arsen PN-EN ISO 11969:1999 o/l 1-5000 <1

HG-AAS
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Zatgcznik nr 2/1 do PO-17, wydanie VIl z 31.07.2019r.

Nazwa klienta:

Miejsce pobierania prébki:

Data dostarczenia prébki:

DABROWSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. W DABROWIE GORNICZEJ
41-300 DABROWA GORNICZA, POWSTANCOW 13

Ujecie wody w Ujejscu, Studnia gtebinowa U3, Probke pobrat:

kurek czerpalny w komorze pierwszy za
pompag, N: 50°24.514', E: 019°16.293'

02.08.2021

Prébke dostarczyt:

Prébkobiorca
Dabrowskich Wodociggéw
Sp. z o.0.: (IW, Kucaba
Jerzy) wg PN-ISO
5667-5:2017-10 [A*/Z],
*AB 709

Pracownik CBiDGP

Stan probki bez zastrzezen
Numer prébki 11512/01/S/21
Data/godzina pobierania probki 2021-08-02
Ujecie wody w Ujejscu, Studnia gtebinowa U3, kurek
Miejsce pobierania prébki / opis | czerpalny w komorze pierwszy za pompa, N: 50°24.514',
E: 019°16.293' / woda do spozycia
Oznaczenie zleceniodawcy 1915/2021
Rodzaj prébki WODA
Zakres
S.j.* Parametr Metoda badawczaj Jednostka wykonania Wyniki badan / Niepewnos$¢
Metoda oznaczenia )
oznaczenia
PN-EN ISO 11885:2009
AlZ Bor ICP-OES [mg/l] 0.050-50.0 <0.050
PN-EN ISO 11885:2009
AlZ Chrom ICP-OES [pg/] 5.00-500000 <5.00
. -, PN-EN ISO 11885:2009
AZ Glin (aluminium) ICP-OES [ug/M 50-50000 <50
PN-EN ISO 11885:2009
AZ Kadm IOP-OES [ug/l 0.20-10.0 <0.20
- PN-EN ISO 11885:2009
AZ Miedz IOP-OES [mg/l] 0.0050-100 <0.0050
. PN-EN ISO 11885:2009
AZ Nikiel ICP-OES [ug/ 5-100000 <5
. PN-EN ISO 11885:2009
AZ Otéw ICP-OES [ug/] 2.0-50.0 <2.0
PN-ISO 9965:2001
AZ Selen HGAAS [ug/] 5-200 <5
AZ sed PN-EN 1SO 11885:2009 (ma/l 1.0-100000 566
ICP-OES
+1.02
PN-EN ISO 11885:2009
A Potas ICP-OES [mg/l] 1.00-10000 <1.00
PB-076/08.2019 wyd. VIl z dnia
. 01.08.2019r.
AZ Rteé Absorpcyjna spektrometria [ug/] 0.10-10 <0.10
atomowa z technikg amalgamacji
PN-EN 1484:1999
A/Z | Ogélny wegiel organiczny | Wysokotemperaturowe spalanie [mg/I C] 1.0-1000 <1.0
z detekcja IR
. PN-EN ISO 7393-2:2018-04
AlZ Chloraminy Spektrofotometryczna [mg/l] 0.03-5.0 <0.03
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Suma wielopierscieniowych weglowodoréw aromatycznych wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza sume stezen wyszczegolnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-c,d)piren.

Suma THM wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi oznacza
sume stgzen wyszczegolnionych zwigzkdéw: trichlorometan (chloroform), dichlorobromometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).
Suma pestycydow wg Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07 grudnia 2017r. Poz. 2294, w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
obejmuje:

- pestycydy chlorowcoorganiczne: aldryna, dieldryna. endryna, izodryna, dichlorodifenylotrichloroetany: 4.4'-DDE (p,p'-DDE); 4.4'-DDT (p,p'-DDT);
4.4'-DDD (p,p'-DDD), 2.4'-DDE (o,p'-DDE); 2.4’-DDT (o,p'-DDT); 2.4'-DDD (o,p'-DDD), heksachlorocykloheksany: a-HCH; B-HCH; y-HCH (lindan);
0-HCH, heksachlorobenzen, heptachlor, epoksyd heptachloru: izomer A; izomer B, endosulfan |, endosulfan Il, siarczan endosulfanu, metoksychlor,
aldehyd endryny, pentachlorobenzen

- pestycydy fosforoorganiczne: azinfos etylowy, azinfos metylowy, chlorfenwinfos, diazinon, dichlorfos, fenitrotion, malation, fention, paration metylowy,
paration etylowy, chlorpiryfos etylowy, chlorpiryfos metylowy, bromofos metylowy (bromofos), dimetoat, propetamfos, triazofos.

Dokumenty wycofane bez zastgpienia: PN-80/C-04603/01; PN-EN ISO 11969:1999

Data rozpoczecia badan: 02.08.2021

Data zakonczenia badan: 06.08.2021

Niepewnos¢: niepewno$¢ rozszerzona wykonania oznaczenia dla p=95% i wspotczynnika rozszerzenia k=2. Podana niepewno$¢ nie zawiera niepewnosci zwigzanej z
pobieraniem probki.
* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418, E - metoda akredytowana z zakresu
elastycznego. Lista badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego udostepniona jest na stronie internetowej CBiDGP,
Z — Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBIiDGP nr 17/NS/HK.432-43d/2021 z dnia 02.06.2021r..

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca pobrania i opisu prébki, daty pobrania prébki, identyfikacji (lub oznaczenia) klienta prébki, rodzaju probki
zostaty uzyskane od klienta.

Wedtug deklaraciji Klienta wyniki bedg wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnoszg sie wytacznie do otrzymanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegdlnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*




