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AB 709
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1985/2021
Badany obiekt ” Woda przeznaczona do spozycia
Lokalizacja Punkt poboru w strefie zaopatr zenia
Zleceniodawca Dabrowskie Wodociagi Sp. z 0.0. - Dziat Utrzymania Sieci - Wodociagi
Pobranie probki Probke pobrat probkobiorca dziatu IS-W Dabrowskich Wodociagéw wg: PN-ISO
5667-5:2017-10 [A, Z]?, PN-EN ISO 19458:2007 [A, Z]? zgodnie z protokotem pobrania
proébki
Nr protokotu pobierania probki | 4/2021-09-14
Data pobrania probki 2021-09-14 Nr zlecenia Harmonogram wewngtrzne;j
kontroli jakosci wody na rok
2021
Data przyjecia probki 2021-09-14 Data wykonania badania 2021-09-17
Data sporzadzenia sprawozdania | 2021-09-17
Stan dostarczonej probki Bez zastrzeen

Nr probki Miejsce pobrania prébki ? Informacje dodatkowe
2329/2021 ul. Dabrowskiego 44, hydrofornia, kurek czerpalny, N: Informacije dla oznaczen: Zapach/Smak
50°19.276'. E: 019°10.457' Data i godz. badania: 14.09.2021 godz.14:50/
: > : 17.09.2021 godz.08:30
Czas przechowywania probki: <24 h/ <72 h
Temperatura badania: 23,0°C/ 23,0°C
Woda odniesienia: Kropla Beskidu
Usunieto chlor z probki
Badania fizykochemiczne
. Zastosowana Status Jednostka Wvnik Wartos¢
Lp. Nazwa oznaczenia metoda badawcza®)| metody 2 miary yn parametryczna
1)
1 |Liczba progowa zapachu TON PN-EN 1622:2006 AZ - <1 bnz"
(Zapach) Metoda uproszczona, (Akceptowalny)®
parzysta, wyboru
niewymuszonego.
2 |Liczba progowa smaku TFN PN-EN 1622:2006 AZ - <1 bnz"
(Smak) Metoda uproszczona, (Akceptowalny)s)
parzysta, wyboru
niewymuszonego.
3 |Barwa PN-EN ISO AZ mg/dm?® Pt <57 bnz®
7887:2012+Ap1:2015-
06 Metoda D
4 |Metno$é PN-EN ISO AZ NTU 0,16 = 0,049 bnz(INTU)?
7027-1:2016-09
(Pomiar "in situ")
5 |pH PN-EN ISO AZ - 7,5 £0,29 (6,5-9,5)
10523:2012 [T=25,3°C]
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LABORATORIUM
Badania fizykochemiczne
. Zastosowana Status Jednostka Wnik Wartosé
Lp. Nazwa oznaczenia metoda badawcza®| metody 2 miary ym parametryczna
1)
6 |Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa |[PN-EN 27888:1999 AZ uS/em 558 + 459 2500
w 25°C Automatyczna
kompensacja
temperatury
Badania mikrobiologiczne
Zastosowana 5¢
Lp. Nazwa oznaczenia 3) Status 2 Wartos¢
metoda badawcza™ \metody parametryczna
1)
1 | Bakterie grupy coli PN-EN ISO AZ 0 NPL/100 ml 0"
9308-2:2014-06
2 |Bakterie Escherichia coli PN-EN ISO AZ 0 NPL/100 ml 0
9308-2:2014-06
3 | Enterokoki katowe PN-EN ISO AZ 0 jtk/100 ml 0
7899-2:2004
4 | Ogolna liczba mikroorganizmow w PN-EN ISO 6222:2004| A,Z 12 jtl/1 ml [7;22] bez niepr.zmian""
22°C

) dane dostarczone przez Zleceniodawce.

" Zgodnie z Rozp. Min. Zdr. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294).

2)

Metoda: A — akredytowanaN — nieakredytowan& - zatwierdzona przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Dabrowie Gorniczej- Nr decyzji NS/HK.4544.2.5/2021.KB z dnia 18.06.2021 r. oraz NS/HK.4544.2.2/2021.KB z dnia 19.02.2021 r.
9 Informacja nt. warunk6w wykonywania bada- do wghdu w Laboratorium
4 Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian.

% Akceptowalnos¢ / nieakceptowalno$é stwierdzona w Laboratorium przez Zesp6t oceniajacy. Stwierdzenie akceptowalnosci /
nieakceptowalnosci nie jest objgte akredytacja (A) oraz decyzja wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Dabrowie Gorniczej (Z).

5 Niepewnos¢ rozszerzona obliczona dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2, co odpowiada poziomowi ufnosci ok. 95%. Uwzglednia

niepewnos$¢ zwiazana z pobieraniem probek.
) Warto$¢ ponizej granicy oznaczalnosci.

8 Akceptowalny przez konsumenta i bez nieprawidtowych zmian. Pozadana warto$¢ w kranie konsumenta do 15 mg/dm? Pt.

9 Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1,0 NTU.

"9 Dopuszcza sig pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé

badanie parametru E.coli i enterokoki.

") Zaleca si¢ aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j

- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
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DABROWSKIE WODOCIAGI Sp. z o.0.
LABORATORIUM

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1985/2021

Rozdzielnik: 1 egz. Zleceniodawca, 1 egz. Laboratorium

Os$wiadcza sig, ze:

1. Wyniki badan odnosza si¢ wyltacznie do badanej probki.

2. Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. W przypadku probek nie pobranych przez probkobiorcg Dabrowskich Wodociagow, wyniki badan odnosza si¢ do otrzymanej probki od Zleceniodawcy.
4. Zleceniodawca ma prawo do zlozenia skargi. Jezeli skarga dotyczy wyniku badan, wowczas jest ona rozpatrywana wylacznie na podstawie zapisow,
ktore dokumentuja przebieg badan. Wynika to z braku mozliwosci powtdrzenia badan ze wzgledu na nietrwato$¢ probki.

KONIEC
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