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Nazwa klienta:

Data dostarczenia probeki:

DABROWSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. W DABROWIE GORNICZEJ
41-300 DABROWA GORNICZA, POWSTANCOW 13

Miejsce pobierania probki: -

12.08.2026

Prébke pobrat:

Prébke dostarczyt:

Rak tukasz

wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- AIZ)

Pracownik CBiD

Stan prébki Bez zastrzezen
Numer proébki 15866/01/S/26
Data/godzina pobierania probki 2026-08-12 10:50:00
Punkt wprowadzania wody do sieci
- . . L . wodociggowej, Komora wodomierzowa
Miejsce pobierania probki / opis (DG/22), ul. Krélowej Jadwigi, kurek czerpalny /
woda do spozycia
Rodzaj prébki WODA
. Metoda badawcza/ Zakres_ Dopuszczalne | Stwierdzenie L PN P
Sj.* Parametr . Jednostka | wykonania o - Wyniki badan / Niepewnos¢
Metoda oznaczenia . wartosci zgodnosci
oznaczenia
akceptowalny
PB-129/08.2019 wyd. Il konss::téw i
AZ Barwa dnia 01.08.2019r. [mg/l Pt] 5-1500 bez — 5
Spektrofotometryczna nieprawidiowych
zmian +1
akceptowalna
PN-EN ISO konsS::ﬁtéwi
AZ Metnosé 7027-1:2016-09 [NTU] 0.15-100 bey — 0.44
Nefelometrycznie . )
nieprawidtowych
zmian +0.06
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
AZ Smak Metoda TEN2 18 konsumentow i . <"
organoleptyczna-parzysta bez
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
akceptowalny
PN-EN 1622:2006 przez
AZ Zapach Metoda TONY 18 konsumentow i _ <"
organoleptyczna-parzysta bez
wyboru niewymuszonego nieprawidtowych
zmian
) PN-EN ISO 10523:2012 .
A/Z | pH /temp. pomiaru Potencjometryczna -I°C 2.0-12.0 6.5-9.5 ZGODNY 7.8/24.2 r02
Przewodnos$¢ PN-EN 27888:1999 -
Az elektryczna wiasciwa Konduktometrycznie [uS/om] 10 - 150000 2500 ZGODNY 340 +27
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w . bez
AZ | 22%2°C po 72h na PN-EN 1SO 6222:2004 li.tk/1ml] - nieprawidtowych — nie wykryto
Posiew wgtebny ek
agarze z ekstraktem zmian
drozdzowym
Liczba Enterokokow
katowych PN-EN ISO 7899-2:2004 | ..
Az (Enterokokow Filtracja membranowa [j-tk/100mi] . 0 ZGODNY 0
jelitowych) [0;7]
PN-EN ISO
Liczba bakterii 9308-1:2014-12 )
AZ | Escherichia coli +A1:2017-04 0-tk/100mi] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;7]
PN-EN ISO
Liczba bakterii grupy 9308-1:2014-12 ) -
AZ coli +A1:2017-04 [j.t.k./100ml] - 0 ZGODNY 0
Filtracja membranowa [0;7]
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Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 14.08.2026 godz. 9:25

Przechowywanie prébki: do 72h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z probki.

Temperatura badan: 22.5°C

Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki: 14.08.2026 godz. 9:25

Przechowywanie prébki: do 72h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z probki.

Temperatura badan: 22.5°C
TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikdw stosuje sig
metode petna. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.
TON V- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje sie metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikdw stosuje sie
metode petng. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.

*** pH - W odniesieniu do wody niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4.5 jednostek pH.
dlawody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartos¢ minimalna
moze by¢ nizsza.

***Przewodnos$¢ elektryczna wtasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C

*** Zaleca sie, aby ogdlna liczba mikrorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

**Dopuszcza sie pojedyncze bakterie <10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/100 ml nalezy wykonaé¢ badanie parametru
E.colii enterokoki w zwigzku z art. 37ax ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j.

Data rozpoczecia badan: 12.08.2026
Data zakonczenia badan: 15.08.2026
Niepewno$¢: niepewnos¢ rozszerzona pobierania i oznaczenia dla p=95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2.
Dla rezultatéw badania (przedstawionych jako > lub < ) niepewno$¢ rozszerzona dotyczy wartosci niepewnosci dla dolnego/gdrnego zakresu pomiarowego metody
W badaniach mikrobiologicznych niepewno$¢ zostata oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 z zastosowaniem podejscia catoéciowego (rozszerzona niepewnosé
pomiaru zostata obliczona dla wspdtczynnika k=2, co odpowiada przedziatowi ufnosci ok. 95%)
* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z — Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiD nr NS-HK.9011.4.3.2026 z dnia 17.02.2026r.

1) < - rezultat badania ponizej zakresu pomiarowego (nie dotyczy wartosci progowej smaku i zapachu)
W przypadku wyniku "nie wykryto" poziom wykrywalno$ci metody wynosi trzy mikroorganizmy w badanej prébce analitycznej zgodnie z rozktadem Poissona.

Stwierdzenie zgodnosci przeprowadzono w odniesieniu do:
aktu prawnego Dz.U. 2026 poz. 748 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22 maja 2026 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Do stwierdzenia zgodnos$ci Laboratorium zastosowato zasadeg podejmowania decyzji :
wg ILAC-G8:09/2019: binarna-zasada prostej akceptacji (pkt 4.2.1). Opis metody podany na www.cbid.pl w zaktadce "do pobrania".W przypadku wynikéw zblizonych do
granicy tolerancji ryzyko btednej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.

Decyzja zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku do decyzji wydanej przez organizacje nadzorujgca
lub inng jednostke dokonujacg oceny zgodnosci. Stwierdzenie zgodnosci realizowane w odniesieniu do rezultatéw przeprowadzono w ramach opinii i interpretaciji.
Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu prébki zostaty uzyskane od klienta i mogg mie¢ wptyw na wazno$¢ wynikow.

Wedtug deklaracji Klienta wyniki beda wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnosza sie wytacznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegolnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.
Uwagi:
W tabeli w kolumnie ,,dopuszczalne wartosci” przedstawiono wartosci jakim powinna odpowiada¢ woda wg Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dla parametréw mikrobiologicznych zgodnie z normg PN-EN ISO 13843: 2017-10 granica wykrywalnosci nie jest
okreslana w sposob eksperymentalny. Teoretyczny poziom wykrywalnosci to 1 j.t.k. organizmu docelowego, dla wybranej objetosci odniesienia stuzacej do wyrazenia liczby
drobnoustrojow w probce. Dla parametréw fizykochemicznych Granicg oznaczalnoéci metody jest dolny zakres wykonania oznaczenia podany w powyZzszej tabeli (nie dotyczy
smaku, zapachu, pH).
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