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Nazwa klienta:

DABROWSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0. W DABROWIE GORNICZEJ

41-300 DABROWA GORNICZA, POWSTANCOW 13
Prébke pobrat:

Miejsce pobierania probki: -

Data dostarczenia probeki:

15.05.2023

Prébke dostarczyt:

Nowakowski Tomasz
wg PN-EN ISO
19458:2007 (S.j*- A/Z),
PN-ISO 5667-5:2017-10
(S.j*- AIZ)

Pracownik CBiD

Stan probki Bez zastrzezeh
Numer prébki 06616/01/S/23
Data/godzina pobierania probki 2023-05-15
Punkt poboru w strefie zaopatrzenia, woda
Miejsce pobierania probki / opis wprowadzana do sieci, komora wodomierzowa, ul.
Dolomitowa 6, kurek czerpalny / woda do spozycia
Rodzaj probki WODA
Zakres
S.j.* Parametr Metoda badawcza}/ Jednostka wykonania Wyniki badan / Niepewnosé
Metoda oznaczenia )
oznaczenia
PB-129/08.2019 wyd. Ill z dnia
AZ Barwa 01.08.2019r. [mg/l Pt] 5-1500 5
Spektrofotometryczna +1
i PN-EN ISO 7027-1:2016-09
AIZ Metnosé Nefelometrycznie [NTU] 0.15-100 0.25
+0.04
PN-EN 1622:2006
AZ Smak Metoda TEN2 1-5 <M
lorganoleptyczna-parzysta wyboru
niewymuszonego
PN-EN 1622:2006
AZ Zapach Metoda TONY 15 <1
lorganoleptyczna-parzysta wyboru
niewymuszonego
pH (stezenie jonéw wodoru) PN-EN ISO 10523:2012 o }
AZ / temp. pomiaru Potencjometryczna pH/C 20-120 7.6/20.0 +0.2
Przewodnos$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999
Az wiasciwa Konduktometrycznie [uS/em] 10- 110000 500 +39
Ogdlna liczba
mikroorganizmoéw w 22+2°C PN-EN ISO 6222:2004 )
Az po 72h na agarze z Posiew wgtebny fj-tk/Ami] . o
ekstraktem drozdzowym [2,12]
AZ Liczba Enterokokow PN_-EN .ISO 7899-2:2004 fj.tk./100mi] } 0
katowych Filtracja membranowa 0:8]
’ " - PN-EN SO 9308-1:2014-12
Az | Hozba bakti:')'”ESChe”Ch'a +A1:2017-04 fj-tk./100ml] - 0
Filtracja membranowa [0;8]
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
A/Z | Liczba bakterii grupy coli +A1:2017-04 [j.t.k./100ml] - 0
Filtracja membranowa [0;8]

Oznaczenie Smak wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki 16.05.2023 godz. 9.00
Przechowywanie prébki: do 72h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prébki.
Temperatura badan: 21,7°C
Oznaczenie Zapach wykonano wg PN-EN 1622:2006 Data i czas badania probki 16.05.2023 godz. 9.00
Przechowywanie prébki: do 72h

Przed rozpoczeciem badania usunieto chlor z prébki.
Temperatura badan: 21,7°C
TFN? - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikow stosuje sig
metode petna. Badanie przeprowadza trzech oceniajacych. Zrédtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmow.
TON V- liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje si¢ metodg uproszczong, w przypadku pozostatych wynikow stosuije sie
metode petna. Badanie przeprowadza trzech oceniajgcych. Zrédtem wody odniesienia jest woda destylowana wolna od smaku,zapachu i
mikroorganizmoéw.
Przewodnos$¢ elektryczna wiasciwa oznaczona w temperaturze 25.0 st.C
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Data rozpoczecia badan: 15.05.2023
Data zakonczenia badan: 18.05.2023
Niepewno$¢: niepewnos$¢ rozszerzona pobierania i oznaczenia dla p=95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2.
Dla rezultatéw badania (przedstawionych jako > lub < ) niepewnosc¢ rozszerzona dotyczy wartosci niepewnosci dla dolnego/gornego zakresu pomiarowego metody
Podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 i opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik
pokrycia k= 2 zapewniajac poziom ufnosci okoto 95 %.Potaczong niepewno$¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci
wewnatrzlaboratoryjnej.
* S.j. - symbol jakosci metody badawczej: A - metoda akredytowana przez PCA, jest zamieszczona w zakresie akredytacji PCA nr AB 418,
Z — Parametry i metody objete sg zatwierdzeniem PPIS w Tychach dla CBiD nr NS-HK.9011.4.19.2022 76/NS/HK.22 z dnia 23.05.2022r.
1) < - rezultat badania ponizej zakresu pomiarowego (nie dotyczy wartosci progowej smaku i zapachu)

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje dotyczace miejsca i opisu prébki zostaty uzyskane od klienta i mogg mie¢ wptyw na waznos$¢ wynikow.

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki odnosza sie wyfacznie do badanej(ych) probki(ek). Niniejsze sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢
powielane inaczej niz w catosci.
Daty wykonania poszczegolnych badan sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium.

*KONIEC SPRAWOZDANIA*
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Ledziny, 2023.05.19

Zatgcznik do sprawozdania nr 11176/ZL/23

DABROWSKIE WODOCIAGI SP.Z 0.0. W
DABROWIE GORNICZEJ

ul. POWSTANCOW 13

41-300 DABROWA GORNICZA

Niniejszym informujemy, ze data sprzedazy jest zgodna z protokotem zdawczo-odbiorczym.
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